
Montasjeanvisning, lyddempesett for e²

Type 9/SW Best. Nr. 039 850
- Overleveres til bruker

Forsiktig! Alt monteringsarbeide for ventilatorenhet skal kun
gjøres med frakoblet nettspenning!

Montasje (for Montasjerør fra 300 mm lengde)

Ved ettermontering:
Spenning frakobles ventilatorenhet og innvendig deksel med filterramme
tas av. Koble fra kontakten og trekk ventilatorinnsatsen ut av montasje-
røret med wireløkken. Legg inn lyddempingsinnlegget som vist på skis-
sen under, forkortes etter behov. Sett inn ventilatorinnsats i montasjerør

og koble til kontakten igjen. Sett inn lyddempingsring som vist, montér
innerdeksel og filterramme, og sett på spenningen igjen. Ferdig!
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Norge
Lavenergisystemer AS
Postboks 212 Lilleaker
0261 Oslo

Tlf.: 944 76 073

post@lavenergisystemer.no

www.lavenergisystemer.no

Lyddempingsring Lyddempingsinnlegg


